
Legenda

Caixa Sifonada

CP

Caixa de Passagem Esgoto

CES

Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

CE

Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Joelho 45

Joelho 45° Serie R

Joelho 90

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundári0- sobe

Joelho 90- coluna

Junção simples

Junção simples Serie R

Junção simples c/ redução

Lavatório  Residencial com sifão

Lavatório  de Uso Geral

Luva de correr

Máquina de Lavar Louças- DN 50mm

Pia de Cozinha Industrial - Lavagem de panelas com Sifão

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Ramais de Ventilação

Te 45

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ J90°
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DETALHE DO ESGOTO DA CADEIRA

escala 1:10

01 - Adaptador para mangueira Ø3/4"

02 - Luva soldável com bucha de latão Ø25mmx3/4"

03 - Joelho 90° soldável Ø25mm

04 - Bucha de redução soldável longa

05 - Tubo de PVC rígido, soldável Ø40mm

06 - Caixa sifonada 150x150x50mm

ESCALA 1:50

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PLANTA BAIXA  - SUBSOLO
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Tubo rígido para esgoto

Tubo rígido para ventilação
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DETALHE DO PONTO DE

ESGOTO DA BOMBA DE VÁCUO

escala 1:10

01 - Luva soldável com bucha de latão Ø25mmx3/4"

02 - Joelho 90° soldável Ø25mm

03 - Tubo de PVC rígido, soldável Ø25mm

04 - Bucha de redução soldável longa - Ø40x3/4"

05 - Tubo de PVC rígido, soldável Ø40mm

Vai para a rede de esgoto

Piso acabado

04 05

PONTO DE ESGOTO PARA BOMBA DE VÁCUO

RENTE AO PISO, VER DET. AO LADO
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JARDIM

ELETROFORESE

MOLECULAR
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SHAFT

DEPÓSITO

LABORATÓRIO

LAVABO COPA

BIOLOGIA
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LAB.

INFERIOR

RESERVATÓRIO

LANCHONETE
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DEPÓSITO

CANTINA
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ENSAIO
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CONSULTÓRIO
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LOCAÇÃO DA ÁREA DA REFORMA

PLANTA BAIXA  GERAL - Subsolo

DESLOCAR CAIXA DE ESGOTO
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Abraçadeira

Circular Plastica a

cada 2,0m (Máx.)

BOCAL RETNGULAR  PLUVIAL

JOELHO 60°

JOELHO 60°
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CALHA PLUVIAL AQUAPLUV OU SIMILAR

CONDUTOR RETANGULAR

65,4x100 mm

CAIXA DE SEIXOS

ø100 mmPVC

i=0.5%

Calha de piso normal tigre ou similar

DN 200 x 1250
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DETALHE DA DRENAGEM DA COBERTURA

camada de seixos ou brita

0
,
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5
m

h> 0,65m

Descida de águas pluviais -

aquapluv style

65,4x100mm

CALHA AQUAPLUV STYLE OU SIMILAR - i= 0.5%

ver detalhe da drenagem da cobertura acima
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