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LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1/50JULHO/2017
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1

LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO

HID-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/08

TÚLIO COSTA

01

211409949-0

- APÓS SOLDAGEM DAS TUBULAÇÕES, AGUARDAR 12 HORAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5626

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS

Conexões Totais para Água Fria

Quantidade Descrição Linha Legenda

4 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F1

2 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F2

1 Bucha de Redução Soldável Curta 250x40mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F3

1 Joelho 45º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F4

47 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F5

22 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F6

19 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F7

9 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F8

30 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F9

2 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F10

8 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

Soldável F11

1 Tê de Redução Soldável 50x40mm, PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

Soldável F12

23 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F13
4 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F14
5 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F15
1 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F16
2 União Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F17
2 União Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F18
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LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1/50JULHO/2017
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1

LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

HID-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/08

TÚLIO COSTA

02

211409949-0

- APÓS SOLDAGEM DAS TUBULAÇÕES, AGUARDAR 12 HORAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5626

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS

 1 : 25
CORTE K - REGISTRO 2º PAV.

2
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LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

JULHO/2017

PL
AN

TA
 B

AI
XA

 - 
3º

 P
AV

IM
EN

TO
 - 

 J
U

LH
O

/2
01

7 
- V

1

LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO

HID-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/08

TÚLIO COSTA

03

211409949-0

- APÓS SOLDAGEM DAS TUBULAÇÕES, AGUARDAR 12 HORAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5626

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS

 1 : 25
CORTE L - REGISTRO 3º PAV.

2
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TUBO FIXADO NA PAREDE COM
ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO EM PVC

LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1/25, 1/20JULHO/2017
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LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

PLANTA BAIXA E DETALHES - BARRILETE

HID-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/08

TÚLIO COSTA

04

211409949-0

- APÓS SOLDAGEM DAS TUBULAÇÕES, AGUARDAR 12 HORAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5626

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS

 1 : 25
04 - Pavimento Barrilete

1

 1 : 25
CORTE H - BARRILETE LADO INTERNO

2 1 : 25
CORTE I - BARRILETE LADO EXTERNO

3

 1 : 25
DETALHE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO

4

Conexões Totais para Água Fria

Quantidade Descrição Linha Legenda

4 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F1

2 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F2

1 Bucha de Redução Soldável Curta 250x40mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F3

1 Joelho 45º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F4

47 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F5

22 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F6

19 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F7

9 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F8

30 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F9

2 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F10

8 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

Soldável F11

1 Tê de Redução Soldável 50x40mm, PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

Soldável F12

23 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F13
4 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F14
5 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F15
1 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F16
2 União Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F17
2 União Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F18
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LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

JULHO/2017
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LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

DETALHES TIPO -  BWC MASCULINO E FEMININO

HID-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/08

TÚLIO COSTA

05

211409949-0

- APÓS SOLDAGEM DAS TUBULAÇÕES, AGUARDAR 12 HORAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5626

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS

ISOMÉTRICO BWC MASC
1

 1 : 20
CORTE A - BWC MASC

2  1 : 20
CORTE B - BWC MASC

3

ISOMÉTRICO BWC FEM
4

 1 : 20
CORTE C - BWC FEM

5  1 : 20
CORTE D - BWC FEM

6
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Registro de Gaveta
PVC Cromado 25mm
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Registro de Gaveta
PVC Cromado 25mm

F5

ø32

ø32

ø2
5

ø2
5

ø25

AF-01
ø40

F11

F6

F10

Registro de Gaveta
PVC Cromado 25mm

LP-01
ø40

F5

0.
60

ø25

ø2
5

ø2
5

Registro de Gaveta
PVC Cromado 25mm

F11

F10
F5

1.
20

1.
57

LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1/20, 1/25JULHO/2017

D
ET

AL
H

ES
 T

IP
O

 - 
BW

C
 P

N
E 

M
AS

C
U

LI
N

O
, F

EM
IN

IN
O

 E
 C

O
PA

 - 
 J

U
LH

O
/2

01
7 

- V
1LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

DETALHES TIPO - BWC PNE MASCULINO, FEMININO E COPA

HID-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/08

TÚLIO COSTA

06

211409949-0

- APÓS SOLDAGEM DAS TUBULAÇÕES, AGUARDAR 12 HORAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5626

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS

ISOMÉTRICO PNE MASC
1

ISOMÉTRICO PNE FEM
2 1 : 20

CORTE E - PNE MASC
3  1 : 20

CORTE F - PNE FEM
4

ISOMÉTRICO COZINHA
5  1 : 20

CORTE G - COZINHA
6

Conexões Totais para Água Fria

Quantidade Descrição Linha Legenda

4 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F1

2 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F2

1 Bucha de Redução Soldável Curta 250x40mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F3

1 Joelho 45º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F4

47 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F5

22 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F6

19 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F7

9 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F8

30 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F9

2 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F10

8 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

Soldável F11

1 Tê de Redução Soldável 50x40mm, PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

Soldável F12

23 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F13
4 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F14
5 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F15
1 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F16
2 União Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F17
2 União Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F18



Motobomba Centrífuga
Autoescorvante - 1cv,

Hman. 22 mca, Q= 4,7
m3/h

Motobomba Centrífuga
Autoescorvante - 1cv,

Hman. 22 mca, Q= 4,7
m3/h

F6

F6

F18

F17F18

F17

F13

F5

F6

F15F15

F6
F14

F6

F6

F14

ø3
2

ø32

ø25

ø25

ø25

ø3
2

ø3
2

Registro Esfera VS
Roscável 1"

Dalimentação = 25mm
DSucção = 40mm
DRecalque = 32mm
DExtravazor = 32mm
DLimpeza = 32mm

ø25

ø32

ø3
2

ø25

ø25

ø25 Dalimentação = 25mm
DSucção = 40mm
DRecalque = 32mm
DExtravazor = 32mm
DLimpeza = 32mm

ø32

ø3
2

ø32

F6

F5

F13

F6

F6

F14

F6

F14

ø3
2

F5

Registro Esfera VS
Compacto Roscável

3/4"

F5

Registro Esfera VS
Compacto Roscável

3/4"

Caixa d’água de
polietileno, 5.000

litros

Caixa d’água de
polietileno, 5.000

litros

Registro Esfera VS
Roscável 1"

Registro Esfera VS
Roscável 1.1/4"

Registro Esfera VS
Roscável 1"

ø40

Registro Esfera VS
Roscável 1.1/4"

CRIAR CALHA DE SEÇÃO 30X50cm PARA CAPTAÇÃO DA
ÁGUA  DE LIMPEZA E INSTALAR BOMBA SUBMERSÍVEL
PARA DRENAGEM C/ BOIA AUTOM. ~1 CV, Q=16,0m³/h.
LIGAR TUBULAÇÃO PARA CX. DE PASSAGEM PLUVIAL

Valvula de Retenção
Soldável 40mm

F7

F7

ø40

01 - Térreo
0.00

00 - RESERVATÓRIO INFERIOR
-2.50

2.
50

ø40
ø40

ø3
2

ø3
2

ø3
2

ø25ø25 ø25

ø40

Registro Esfera VS
Roscável 1"

F6
F14

F6

Registro Esfera VS
Roscável 1.1/4"

Valvula de Retenção
Soldável 32mm

ø32

Registro Esfera VS
Compacto Roscável

3/4"

Registro Esfera VS
Compacto Roscável

3/4"

F17 F17

Valvula de Retenção
Soldável 32mm

Registro Esfera VS
Roscável 1.1/4"

-01 - CALHA DRENAGEM
-3.00

BOMBA SUBMERSÍVEL PARA
DRENAGEM. ~1 CV, Q=16,0m³/h

(2X)MOTOBOMBA
POT.= ~1 CV
Hman.= 22 mca
Q= 4,6 m/s

M
07

M
07

QUADRO DE COMANDO
BOMBAS DE RECALQUE

QUADRO DE COMANDO
BOMBA DE DRENAGEM

INTERLIGAR TUBULAÇÃO
DE DRENAGEM À CX. DE
PASSAGEM PLUVIAL
(VER PROJETO SANITÁRIO)

ø40

ESCADA DE ACESSO AO ABRIGO
TIPO MARINHEIRO CHUMBADA À PAREDE

BOMBA SUBMERSÍVEL PARA
DRENAGEM. ~1 CV, Q=16,0m³/h

LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

JULHO/2017
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1

LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

DETALHES RESERVATÓRIO INFERIOR

HID-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/08

TÚLIO COSTA

07

211409949-0

- APÓS SOLDAGEM DAS TUBULAÇÕES, AGUARDAR 12 HORAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5626

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS

- ASSENTAR CADA BOMBA SOBRE BASE RÍGIDA E RESISTENTE, ACRESCIDA DE UMA BASE DE NEOPRENE (20mm) E QUATRO DISPOSITIVOS AMORTECEDORES
"VIBRA-STOP".
- A BASE LOGO ABAIXO DOS RESERVATÓRIOS DEVE SER DIMENSIONADA PARA RESISTIR AO PESO DOS RESERVATÓRIOS, EVITANDO-SE COM ISSO POSSÍVEIS
RECALQUES
- AS BOMBAS DE RECALQUE, BEM COMO A DE DRENAGEM DEVEM POSSUIR SISTEMA DE AUTOMÁTICO DE BÓIA, A FIM DE AUTOMATIZAR TODO O SISTEMA.

ISOMÉTRICO CASA DE BOMBA
1

ISOMÉTRICO CASA DE BOMBA 02
2

 1 : 20
CORTE M - RESERV INFERIOR

3
 1 : 25
00 - RESERVATÓRIO INFERIOR

4



LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A2

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

-JULHO/2017
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LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

QUANTITATIVOS GERAIS

HID-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/08

TÚLIO COSTA

08

211409949-0

- APÓS SOLDAGEM DAS TUBULAÇÕES, AGUARDAR 12 HORAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5626

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS

Conexões Totais para Água Fria

Quantidade Descrição Linha Legenda

4 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F1

2 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F2

1 Bucha de Redução Soldável Curta 250x40mm, PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F3

1 Joelho 45º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F4

47 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F5

22 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F6

19 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F7

9 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável F8

30 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F9

2 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

Soldável F10

8 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

Soldável F11

1 Tê de Redução Soldável 50x40mm, PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

Soldável F12

23 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F13
4 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F14
5 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F15
1 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F16
2 União Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F17
2 União Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável F18

Registros/ Válvulas/ Motobomba

Quantidade Descrição

2 Motobomba Centrífuga Autoescorvante - 1cv, Hman. 22 mca, Q=
4,7 m3/h

10 Registro de Gaveta PVC Cromado 25mm
2 Registro Esfera VS Compacto Roscável 3/4"
2 Registro Esfera VS Compacto Soldável 32mm
4 Registro Esfera VS Roscável 1"
4 Registro Esfera VS Roscável 1.1/4"
4 Registro Esfera VS Soldável 40mm
2 Registro Esfera VS Soldável 50mm
2 Valvula de Retenção Soldável 32mm
1 Valvula de Retenção Soldável 40mm

Tubos Rigidos

Comprimento Descrição Diâmetro

Tubo Soldável Marrom
99.07 Tubo Soldável Marrom 25.00 mm
68.33 Tubo Soldável Marrom 32.00 mm
50.44 Tubo Soldável Marrom 40.00 mm
11.09 Tubo Soldável Marrom 50.00 mm

Tabela de equipamentos hidráulicos

Quantidade Descrição

2 Caixa d’água de polietileno, 5.000 litros
2 Torneira bóia 3/4"
2 Tubo de ligação para mictório antivandalismo, Pressmatic
2 Válvula de mictório antivandalismo baixa pressão
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LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1+

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL

1/50JULHO/2017
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LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO

SAN-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/07

TÚLIO COSTA

01

211409949-0

- TODAS AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS SÃO DA LINHA REFORÇADA, BEM COMO AS PRUMADAS QUE RECEBERÃO EFLUENTES

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE i > 1% PARA TUBOS COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm, PARA OS DEMAIS UTILIZAR i > 2%.

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS.
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LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL

1/50JULHO/2017
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1

LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

PLANTA BAIXA E DETALHES - 2º E 3º PAVIMENTOS

SAN-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/07

TÚLIO COSTA

02

211409949-0

- TODAS AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS SÃO DA LINHA REFORÇADA, BEM COMO AS PRUMADAS QUE RECEBERÃO EFLUENTES

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE i > 1% PARA TUBOS COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm, PARA OS DEMAIS UTILIZAR i > 2%.

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS.

- TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS DEVEM POSSUIR SIFÃO

- AS TUBULAÇÕES PLUVIAIS SÃO DA LINHA REFORÇADA

 1 : 25
02 - Pavimento

1  1 : 25
03 - Pavimento

2

Conexões para Esgoto / Drenagem Pluvial

Quantidade Descrição Código

Série Normal
10 Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto

Série Normal - TIGRE
S1

10 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S2
16 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S3
10 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S4
12 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S5
20 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S6
16 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S7
4 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S8
12 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S9
2 Junção Dupla 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S10
2 Junção Invertida 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S11
3 Junção Invertida 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S12
2 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S13
9 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S14
6 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S15
36 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S16
22 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S17
36 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S18
4 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S19
1 Terminal de Ventilação 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S20
20 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S21
2 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S22
4 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S23
2 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S24
4 Tê 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S25

Série Reforçada
1 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S26
23 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S27
3 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S28
20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S29
7 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada -

TIGRE
S30

3 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S31
34 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S32
4 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S33
1 Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S34

ISOMÉTRICO SANITÁRIO - 2º PAV
3 ISOMÉTRICO SANITÁRIO - 3º PAV

4

 1 : 25
LEGENDA

5
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LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL

1/50JULHO/2017
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LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

PAVIMENTO COBERTURA

SAN-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/07

TÚLIO COSTA

03

211409949-0

- TODAS AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS SÃO DA LINHA REFORÇADA, BEM COMO AS PRUMADAS QUE RECEBERÃO EFLUENTES

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE i > 1% PARA TUBOS COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm, PARA OS DEMAIS UTILIZAR i > 2%.

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS.

- UTILIZAR RALO HEMISFÉRICO NOS PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NAS LAJES IMPERMEABILIZADAS

- AS LAJES DEVERÃO POSSUIR CAIMENTO i > 0,5% NOS SENTIDOS INDICADOS (EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE CAPTAÇÃO)

- REALIZAR LIMPEZA DOS RALOS PERIODICAMENTE E PRINCIPALMENTE ANTES DO PERÍODO DE CHUVOSO

Conexões para Esgoto / Drenagem Pluvial

Quantidade Descrição Código

Série Normal
10 Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto

Série Normal - TIGRE
S1

10 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S2
16 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S3
10 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S4
12 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S5
20 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S6
16 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S7
4 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S8
12 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S9
2 Junção Dupla 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S10
2 Junção Invertida 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S11
3 Junção Invertida 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S12
2 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S13
9 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S14
6 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S15
36 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S16
22 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S17
36 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S18
4 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S19
1 Terminal de Ventilação 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S20
20 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S21
2 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S22
4 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S23
2 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S24
4 Tê 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S25

Série Reforçada
1 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S26
23 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S27
3 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S28
20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S29
7 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada -

TIGRE
S30

3 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S31
34 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S32
4 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S33
1 Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S34
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LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL

1/25JULHO/2017
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LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

LAJE DO TOPO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR

SAN-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/07

TÚLIO COSTA

04

211409949-0

- TODAS AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS SÃO DA LINHA REFORÇADA, BEM COMO AS PRUMADAS QUE RECEBERÃO EFLUENTES

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE i > 1% PARA TUBOS COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm, PARA OS DEMAIS UTILIZAR i > 2%.

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS.

- AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO DEVERÃO TER ACLIVE i > 1%

- A REGULARIZAÇÃO DA LAJE DEVE POSSUIR DECLIVIDADE i > 0,5% NOS SENTIDOS INDICADOS E EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE CAPTAÇÃO.

Conexões para Esgoto / Drenagem Pluvial

Quantidade Descrição Código

Série Normal
10 Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto

Série Normal - TIGRE
S1

10 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S2
16 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S3
10 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S4
12 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S5
20 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S6
16 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S7
4 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S8

12 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S9
2 Junção Dupla 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S10
2 Junção Invertida 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S11
3 Junção Invertida 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S12
2 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S13
9 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S14
6 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S15

36 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S16
22 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S17
36 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S18
4 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S19
1 Terminal de Ventilação 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S20

20 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S21
2 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S22
4 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S23
2 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S24
4 Tê 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S25

Série Reforçada
1 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S26

23 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S27
3 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S28

20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S29
7 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada -

TIGRE
S30

3 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S31
34 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S32
4 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S33
1 Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S34
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SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL

1/25JULHO/2017
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LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESQUEMA VERTICAL DAS PRUMADAS

SAN-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/07

TÚLIO COSTA

05

211409949-0

- TODAS AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS SÃO DA LINHA REFORÇADA, BEM COMO AS PRUMADAS QUE RECEBERÃO EFLUENTES

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE i > 1% PARA TUBOS COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm, PARA OS DEMAIS UTILIZAR i > 2%.

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS.

 1 : 25
CORTE A - ESQUEMA VERTICAL DAS PRUMADAS

1  1 : 25
LEGENDA

2

Conexões para Esgoto / Drenagem Pluvial

Quantidade Descrição Código

Série Normal
10 Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto

Série Normal - TIGRE
S1

10 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S2
16 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S3
10 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S4
12 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S5
20 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S6
16 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S7
4 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S8
12 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S9
2 Junção Dupla 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S10
2 Junção Invertida 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S11
3 Junção Invertida 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S12
2 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S13
9 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S14
6 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S15
36 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S16
22 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S17
36 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S18
4 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S19
1 Terminal de Ventilação 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S20
20 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S21
2 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S22
4 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S23
2 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S24
4 Tê 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S25

Série Reforçada
1 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S26
23 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S27
3 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S28
20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S29
7 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada -

TIGRE
S30

3 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S31
34 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S32
4 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S33
1 Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S34
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QCA - COMANDO DAS BOMBAS

OBS.:

DE RECALQUE.

QUADRO ENERGIZADO

Quadro de comando de uso EXCLUSIVO montado
próximo aos motores das bombas e de fácil acesso
para acionamento, testes e manutenção.

BOMBA 1

BOMBA 2

DESLIGADO

BOMBA 1 - DEFEITO
BOMBA 2 - DEFEITO

REG1

REG2

Chave Seletora de Grupo
Reguladores de Nível (Bóias)

TAMPÃO DE FECHAMENTO METÁLICO D60

TUBO DE ENTRADA EM PVC ∅100mm

TÊ EM PVC ∅100mm

LAJE EM CONCRETO ARMADO

TIJOLO 8 FUROS DEITADO NO SENTIDO DO FLUXO

BRITA Nº 3D
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ø1
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ø100

i = 1.0%

Tijolos Maciços
Alvenaria de

10

Concreto
Base em

DETALHE: CP 60X60 cm

Alça Retrátil

ø100

i = 1.0%

em Concreto
Tampa Removível

ø150

CORTE: B
CORTE: A

ø100

i= 1.0%

PLANTA

ø150

PLANTA

CORTE - C: 02

CORTE - C: 01

C
: 0

2

C: 01

ø.TS ø.TE

Concreto Simples

i = 10% i = 10%

( mesmo Fabricante )
Telar: Armação base p/ Tampão

Tampão

PLU
VIAL

UFR
N

Articulado por Rótula - Abertura: 110°

( P
ro

f. 
do

 P
V 

)
Concreto Armado
Base para Tampão em

( Pavimentação )
Reventimento Final

Rebocada em ambos lados
Alvenaria de Tijolos Maciços

ø10.0 C/10cm - Cruzados
Base em Concreto Armado

Brita N°2 Socada

ø.TS ( SAÍDA )
ø.TE ( ENTRADA )

CL: D400 (Ruptura > 400kN)

Tampão em Ferro Fundido

PLANTA

CORTE - C: 02

CORTE - C: 01

C
: 0

2

C: 01

ø.TS ø.TE

Concreto Simples

i = 10% i = 10%

( mesmo Fabricante )
Telar: Armação base p/ Tampão

Tampão

ESGOTO

UFR
N

Articulado por Rótula - Abertura: 110°
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f. 
do
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V 

)

Concreto Armado
Base para Tampão em

( Pavimentação )
Reventimento Final

Rebocada em ambos lados
Alvenaria de Tijolos Maciços

ø10.0 C/10cm - Cruzados
Base em Concreto Armado

Brita N°2 Socada

ø.TS ( SAÍDA )
ø.TE ( ENTRADA )

CL: D400 (Ruptura > 400kN)

Tampão em Ferro Fundido
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ø 80 cm
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H
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LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A1

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL

JULHO/2017
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LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

DETALHES GERAIS

SAN-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/07

TÚLIO COSTA

06

211409949-0

- TODAS AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS SÃO DA LINHA REFORÇADA, BEM COMO AS PRUMADAS QUE RECEBERÃO EFLUENTES

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE i > 1% PARA TUBOS COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm, PARA OS DEMAIS UTILIZAR i > 2%.

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS.

 1 : 25
DETALHE GENÉRICO POÇO ABSORVENTE

2

 1 : 25
DETALHE GENÉRICO POÇO DE VISITA ESGOTO

4



LOCAL

PROJETO:

ESCALA(S)DATA:

A2

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº

CREA NºAUTOR DO PROJETO

OBRA

ASSUNTO

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº REQUISIÇÃO SIPAC Nº ART Nº

DIGITALIZAÇÃO

PRANCHA Nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO
OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

OBSERVAÇÕES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347008

RESPONSÁVEL PELA OBRAAUTOR:
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº

0347008

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL
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LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

211409949-0

TÚLIO COSTA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

QUANTITATIVOS GERAIS

SAN-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V01

23077.079101/2016-91 - -

TÚLIO COSTA

/07

TÚLIO COSTA

07

211409949-0

- TODAS AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS SÃO DA LINHA REFORÇADA, BEM COMO AS PRUMADAS QUE RECEBERÃO EFLUENTES

- OS EVENTUAIS FUROS EM VIGAS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA Nº 32/32 DO PROJETO ESTRUTURAL

- É ESTRITAMENTE PROIBIDA A PRÁTICA DE ESQUENTAR TUBULAÇÕES, UTILIZAR APENAS AS CONEXÕES ADEQUADAS

- AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE i > 1% PARA TUBOS COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm, PARA OS DEMAIS UTILIZAR i > 2%.

- TODOS OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COMO ESQUADRIAS E LOUÇAS E ETC. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS.

Conexões para Esgoto / Drenagem Pluvial

Quantidade Descrição Código

Série Normal
10 Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto

Série Normal - TIGRE
S1

10 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S2
16 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S3
10 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S4
12 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S5
20 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S6
16 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S7
4 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S8
12 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S9
2 Junção Dupla 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S10
2 Junção Invertida 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S11
3 Junção Invertida 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S12
2 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S13
9 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S14
6 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S15
36 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S16
22 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S17
36 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S18
4 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S19
1 Terminal de Ventilação 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S20
20 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S21
2 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S22
4 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S23
2 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S24
4 Tê 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE S25

Série Reforçada
1 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S26
23 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S27
3 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S28
20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S29
7 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada -

TIGRE
S30

3 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S31
34 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S32
4 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S33
1 Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE S34

Caixas e Ralos

Quantidade Descrição

1 Caixa de Gordura com Tampa e Prolongador sem
Entrada - DN 100, Esgoto

3 Caixa de Inspeção/Interligação com prolongador sem
entrada - DN 100, Esgoto

4 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha
Quadrados Inox 100 x 100 x 50mm, Esgoto

6 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha
Quadrados Inox 150 x 150 x 50mm, Esgoto

13 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca
100mm, Esgoto

4 Prolongador sem entrada DN300, Esgoto - TIGRE
4 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto
6 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 150 x 200mm, Esgoto

Caixas de Gordura e Inspeção

Quantidade Descrição

1 Caixa de Gordura com Tampa e Prolongador sem
Entrada - DN 100, Esgoto

3 Caixa de Inspeção/Interligação com prolongador sem
entrada - DN 100, Esgoto

4 Prolongador sem entrada DN300, Esgoto - TIGRE

Tubos Rigidos

Comprimento Descrição Diâmetro

Tubo Série Normal
13.48 Tubo Série Normal 40.00 mm
36.66 Tubo Série Normal 50.00 mm
15.38 Tubo Série Normal 75.00 mm
32.14 Tubo Série Normal 100.00 mm
Tubo Série Reforçada
9.86 Tubo Série Reforçada 75.00 mm
186.97 Tubo Série Reforçada 100.00 mm
44.12 Tubo Série Reforçada 150.00 mm


